
Tabela 1: REZULTATI  MIKROBIOLOŠKIH  PRESKUŠANJ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2009 – notranji nadzor  
Sistemi za oskrbo s pitno vodo - vodovodi 
Upravljalec vodovodov: Komunalno podjetje Vrhnika 

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 
ŠTEVILO VZORCEV 

 
ŠTEVILO 

NESKLADNIH 
VZORCEV  

ŠTEVILO 
NESKLADNIH 

VZORCEV  
Z E.COLI 

DEZINFEKCIJA  
PITNE VODE 

DRUGA 
PRIPRAVA 

VODE 

IME SISTEMA ZA 
OSKRBO S PITNO 

VODO 

IME OSKRBOVAL – 
NEGA OBMOČJA 

SKUPAJ REDNA OBČASNA REDNA OBČASNA REDNA OBČASNA dane da/ne 
VRHNIKA-

BOROVNICA- 

LOG -DRAGOMER 

 

VRHNIKA-

BOROVNICA- 

LOG -DRAGOMER 

64 57 7 

 

 

13 

 

 

- - 

 

- ne 

 

ne 

 

POKOJIŠČE 

 

 

 

POKOJIŠČE 12 11 1 3 - 2 - ne ne 

ZAPLANA -

SPODNJA IN 

ZGORNJA 

 

ZAPLANA -

SPODNJA IN 

ZGORNJA 

19 16 3 3 1 1 - da  

-UV žarčenje 

ne 

 
Vzorčenje pitne vode je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV LJ). 
Laboratorijska preskušanja  vzorcev pitne vode je opravil laboratorij Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ-RS). 
 
 
 
 



 
 
Tabela 2:REZULTATI FIZIKALNO – KEMIJSKIH  PRESKUŠANJ VZORCEV PITNE VODE V LETU 2009- NOTRANJI NADZOR 
Sistemi za oskrbo s pitno vodo - vodovodi 
Upravljalec vodovodov: Komunalno podjetje Vrhnika 

KEMIJSKA PRESKUŠANJA 
ŠTEVILO VZORCEV 

                  SKUPAJ 
ŠTEV. NESKLADNIH VZORCEV NESKLADNI PO 

PRILOGI B 

IME SISTEMA 
ZA OSKRBO S 
PITNO VODO 

IME OSKRBO- 
VALNEGA  
OBMOČAJ 

REDNA OBČASNA REDNA OBČASNA PARAMETER* 
VRHNIKA –

BOROVNICA-LOG-

DRAGOMER 

 

VRHNIKA –

BOROVNICA-LOG-

DRAGOMER 

28-rednih  

 

(5-drugih: 

1-železo, 

2-pesticid atrazin, 

1-nitrati, 1-trdota) 

1 - - - 

POKOJIŠČE 

 

 

 

-POKOJIŠČE 3 - - - - 

ZAPLANA -SPODNJA 

IN ZGORNJA 

 

 

-ZAPLANA -

SPODNJA IN 

ZGORNJA 

8-rednih 

1-pesticid atrazin 

2-trdota 

- - - - 

Vzorčenje pitne vode je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV LJ). 
Laboratorijska preskušanja  vzorcev pitne vode je opravil laboratorij Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ-RS). 
 

 



 


